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Sito

Rete Idrica Antincendio

Riserva Idrica

LEGENDA  

IDRANTE SOPRASUOLO

ATTACCO AUTOPOMPA

GRUPPO DI POMPAGGIO

RISERVA IDRICA

RETE IDRICA ANTINCENDIO

IDRANTE  A PARETE UNI 45 (CON FLESSIBILE 20 m)

G.P.
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R13.5000

R21.5000

(Q.T. 0.00)
(f.f.- 0.80)

(Q.T. 0.00)
(f.f.- 0.50)

(Q.T.-1.20)
(f.f.- 2.10)

(Q.T. 0.00)
(f.f.- 0.90)

IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO
IS-2

(Q.T. 0.00)
(f.f.- 0.625)

(Q.T. 0.00)
(f.f.- 0.75)

(Q.T. 0.00)
(f.f.- 1.70)

(Q.T. 0.00)
(f.f.- 0.84)

(Q.T. 0.00)
(f.f.- 0.92)

RECAPITO ACQUE
NERE QUOTA DI
SCARICO  -1.60 M.
RISPETTO AL PIANO
STRADA

RECAPITO ACQUE
BIANCHE QUOTA DI
SCARICO  -2.50 M.
RISPETTO AL PIANO
STRADA

ATTUALE VASCA
DISPERDENTE

Area impianto da
cementare

Sollevamento iniziale
acque reflue

Impianto di
depurazione

MBR

Scarico
acque reflue

trattate

Tubazione Fe
DN80 acque

reflue
 da depurare

Tubazione PVC
Ø200 acque
di drenaggio

al sollevamento

Scarico acque
prima pioggia

trattate ed acque
piovane

Sollevamento iniziale
acque prima pioggia

Pozzetto scolmatore
di sicurezza

Impianto di
trattamento acque di

prima pioggia

Tubazione Fe DN250
al trattamento acque

di prima pioggia

Rete Scarico Acque

           COMUNE
 SAN NICOLA LA STRADA

      Via Appia Antica n. 47 - Aggomerato Ponteselice

       G.S.  TEXTILE  s.r.l.

     Il Tecnico     data  10.08.2016
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LEGENDA  

RETE SCARICO ACQUE NERE

RETE SCARICO ACQUE METEORICHE


