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Linea acque nere

Pozzetto di raccolta e derivazione acque nere

Impianto di trattamento biologico acque nere

PC - Pozzetto di clorazione

Linea acque dilavamento piazzale

Griglia di raccolta acque piazzale

Pozzetto di raccolta e derivazione acque piazzale

Flusso delle acque

PF - Pozzetto di ispezione e analisi finale prima

dello scarico

Griglia di raccolta acque

Linea by-pass acque di seconda pioggia

Serbatoio di accumulo impianto di prima pioggia

Disoleatore con filtro a coalescenza

PF1

PF1 - Pozzetto di ispezione ed analisi acque nere

PF2 - Pozzetto di ispezione ed analisi acque di

dilavamento piazzale
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Planimetria dell'impianto con sistema di captazione e

trattamento delle acque reflue                                     scala 1:200

PLANIMETRIA GENERALE DELL'IMPIANTO CON SISTEMA DI CAPTAZIONE

E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE (Stato di progetto) - scala 1:200

Box container

(Deposito attre
zzi)

h=2,55 m

PE
SA

Sistema

lavaggio ruote

automezzi

0

.

9

0

VIA GALILEO GALILEI

ALTRA PROPRIETA'

A
LTRA

 PRO
PRIETA

'

VIA GALILEO GALILEI VIA GALILEO GALILEI

8

.

4

0

FOGNATURA CONSORTILE

PF

PF2

PC

Box Container
(Ufficio e W.C.)

Box W.C.

Ufficio
(10,28 mq)

hint=2,70 m te
tto

ia

tettoia

W.C.
(2,85 mq)

 W.C.
(1,19 mq)

tettoia

tettoia

Box container

(Sala Mensa - Spogliatoio - W
.C.)

Pianta

Particolari Impianto di trattamento acque di prima pioggia

(sedimentazione e disoleazione)

Scala 1:50

Particolari Impianto di trattamento biologico acque nere e grigie
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TAVOLA 4

RELATIVA AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI

NON PERICOLOSI DA REALIZZARSI NEL COMUNE
DI FRATTAMAGGIORE (NA) IN VIA GALILEO GALILEI, 1

 - ZONA ASI DI CASORIA - ARZANO - FRATTAMAGGIORE -

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.I.A.

 - ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. -
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